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2.1. RECHARGE THE UPS
UPS aufladen | Rechargez l’UPS | Ricarica l’UPS | Recargue el UPS | Naładuj UPS
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3.2. CONNECT TO WALL POWER AND POWER ON
Mit der Steckdose verbinden und einschalten | Branchez à la prise murale et mettez sous tension | Collega all’alimentazione di rete 
e accendi | Conecte a la toma de corriente y encienda el dispositivo | Podłącz do gniazdka i włącz zasilanie



3. WALL POWER MODE (AC MODE)
Netzstrom-Modus (AC-Modus) | Mode alimentation secteur (mode CA) | Modalità alimentazione di rete (modalità CA) 
Modo alimentación de red (modo CA) | Tryb zasilania sieciowego (tryb AC)



4. BATTRY MODE (BATT MODE)
Akkumodus (Akku-Modus) | Mode batterie (mode batt) | Modalità batteria 
(modalità batt) | Modo batería (modo batt) | Tryb baterii (tryb batt) BEEP
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5. UPS IS OVERLOADED >900W
USV überlastet >900W | UPS surchargé >900W | UPS sovraccarico >900W
SAI sobrecargado >900W | UPS przeciążony >900W BEEP

>900W
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6. CONNECT AND DOWNLOAD MANAGEMENT SOFTWARE
Software verbinden und herunterladen | Connectez et téléchargez le logiciel de gestion | Collega e scarica il software di gestione 
Conecte y descargue el software de gestión | Podłącz i pobierz oprogramowanie do zarządzania
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